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- Bkreditirane metode su oznac¢ene sa zvjezdicom ( * ).

- Ovlasteni laboratorij za uzorkovanje i ispitivanje podzemnih, povr&inskih, otpadnih voda i sedimenta
prema Rje3enju o ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva poljoprivrede, Klasa: UP/I-325-07/15-02/12,
Ur.br.: 525-12/0988-15-3 od 22. prosinca 2015.

- SluZbeni laboratorij za parametre prema RjeSenju Ministarstva polijoprivrede
Klasa: UP/I-322-01/15-01/92, Ur.br.: 525-10/1308-16-5 od 26. travnja 2016.

- Ovlasteni laboratorij za provedenje monitoringa i drugih 5luZbenih kontrola vode za ljudsku potro3nju te vode
za ljudsku potro3nju u gradevinama prije izdavanja uporabne dozvole prema RjeSenju Ministarstva zdravlija,
Klasa: UP/I-541-02/13-03/06, Ur.br.: 534-07-1-1-6/3-16-12 od 07.0%ujka 2016.

- Suglasnost za obavljanje struénih poslova zastite okoliSa: izrada izvije3c¢a o stanju okoliZa i pracenje
stanja okoliSa prema Rjedenju Ministarstva za3tite okolisa i prirode, Klasa: UP/I-351-02/15-08/67,

Ur.br.: 517-06-2-1-2-15-4 od 29. listopada 2015.

- Suglasnost za cbavljanje stru¢nih poslova zaStite okoliSa: izrada posebnih elaborata i izvjeic¢a za potrebe
ocjene stanja sastavnica okolisa, Klasa: UP/I-351-02/15-09/90, Ur.br.: 517-06-2-1-1-15-3 od 24. studencg 2015,

- 0d 13. studenog 2015. godine poslovanje NZ2JzIZ je certificiranc od strane BUREAU VERITAS CROATIA
prema normi 2001 (HRO08585), a od 26.listopada 2016. godine prema normi 14001 (CRO19491E).

IZVJIESCE O ISPITIVANJU
Analiticko izvjesSée broj: 267083

Narucitelj: "Vodovod Labin" d.o.o., Slobode 6, Labin

Labin ¥

Lokacija: Vodovodna mreza
Mjerna toc¢ka: Labin (KMVL)

Napomena: Ispitno izvjeddée NZZJZIZ broj: 267083

Ispitno izvijesce HZJIZ broj: 222639 oznaka uzorka: 2391/22
Voditelj Odjela ;fﬁgg’ Voditelj Sluzbe
. o X : ] e @»@ o
za zasStitu 1 unapredenie okollsa/g‘§ za zdravstvenu ekologiju
60 - [9F
i

(o i

Nina Grbac, dipl.ing.preh.tehn.| Nives Brecevi¢, dipl.ing.preh.teh.

DOSTAVITI:

a//;VOdOVOd Labin" d.o0.0., Slobode 6, Labin,
~ n/p Tina Paié¢, dipl.ing.
2. Arhiva

wl

Obr.5.10/4 izd.Z26 Rezultati se odnose isklju¢ivo na ispitivan__i uzorak anal.br. 267083 Stranica 1 od

ZVR12021 Mjerna nesigurnost za navedene metode dostupna je na zahtjev u ispitnom laboratoriju.
Nalaz se ne smije umnoZavati bez pismene dozvole NZZJZIZ, niti koristiti u reklamne svrhe.
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Obr.5.10/4 1zd.26
Mjerna nesigurnost za navedene metode
Nalaz se ne smije
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NASTAVNLI ZAVOD

ISTITUTO FORMATIVO DI SANIT
Jluzba za zdravstvenu ekologiju,
sova 23, 52100 Pula,

Tel. (052) 529-019, Fax.

ZA JAVNO ZDRAVSTV
& PUBBLICA DELLA
0djel za zadtitu
(052) 529-076, www,.zzjziz.hr,

0 ISTARSKE ZUPANIJE -

REGIONE TISTRIANA
i unapredenje okolisa

ANALITICKO IZVJESCE Br. 267083 od 18.07.2022

Vrsta uzorka: Voda za 1judsku

Datum uzorkovanja: 23.06.2022

rijeme uzorkovanja: 12:40
Naruditeld: "Vodovod Labin" d.o.0..,

Op¢ina/grad: Labin
Lokacija: Vodovodna mreza
Mjerna tocka: Labin (KMVL)

Oznaka MM:

Pocetak analize: 23.06.2022 12:40
Kraj analize: 07.07.2022 12:00

Metoda uzorkovanja: HRN 15

Slobode 6,

potrosnju - nakon prerade

Labin

0 5667-5:2011*; HRN EN IS0 19458:2008*

REZULTATI MJERENJA ANALITICKIH PARAMETARA

Metoda

HRN EN 1622:08
St.Meth.2550 B.:17%
HRN EN 1622:08
St.Meth.2120 C.:17%
HRN EN ISO 10523:12*
HRN EN ISO 10523:12
HRN EN 27888:08%

HRN EN IS0 7027-1:16*
St.Meth.4500—ClOZ A:l2
HRN EN 872:08*

HRN EN ISO 9963-1:98%
HRN EN ISO 9963-1:98%

Ratunski

HRN ISO 6059:98

HRN EN ISO 8467:01%

HRN EN ISO 6878:087%

HRN EN 26777:98*

HRN ISO 7150-1:98 *
Tnt.mt.RU 5.4/66,izd.4¥
HRN EN 903:02*

St .Mth.4500-CN (ol e
HRN ISO 6439:98*
Int.mt.RU 5.4/58,1zd.4*
St.Meth.4500-8i02 C.ali*
HRN ISO 10566:98*

- _
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umnozavati bez pilsmene

dozvole NZZJZIZ,

dostupna Jje na zahtjev u ispitnom laboratoriju.
niti koristiti u reklamne svrhe.

ekologija@zzjziz.hr
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Naziv parametra REZULTAT Mjer.jed. MDK
Miris bez
Temperatura vode 14.0 °C
Okus bez
Boja <2 mg/L Pt/Co
pH 7.5 6.5
Temperatura uzorka pri mjerenju pH 23.7 °“c
Flektriéna vodljivost 20 e 611 us/cm
Mutnoca 1.0 NTU
Klorov dicksid rezidualni 0.15 mg/L
Suspendirane tvari - ukupne <2 mg/L
Alkalitet, p-vrijednost 0 mg CaCo3/L
Alkalitet, m-vrijednost (ukupni) 285 mg CaCO3/L
Hidrogenkarbonat 348 mg/L HCO3-
Ukupna tvrdoca 315 mg CaCO3/L
KPK - permanganat indeks 0.53 mg 02/L
o-fosfati < (0.0005 ng P/L
Nitrit < 0.033 mg/L
Amoni’j < 0,003 mg/L
Sulfidi (H28) < 0.050 mg /L
nnionski tenzidi - MBAS indeks < 0.040 mg/L
Cijanidi ukupni (CN-) <42 ug/L
Fenolni indeks < 2.0 ug/L
Neionski tenzidi < 0.2 mg/L
gilicijev dioksid (5102) 4.35 mg/L
Aluminij (ALl) 8 ug/L
"LEGENDA: MDK - Maksimalmvolmazmﬁ_v%méﬂFEEi_sma. —
Voditelj Laboratorija za ispitivanje pitkih 1
povrdinskih voga
Ozren Grozdanic, mag.ing.c eming.
e S .
Rezultati se odnose iskljuéivo na ispitivani uzorak anal.br. 267083 Stranica

2 od
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NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ZUPANIJE -
ISTITUTO FORMATIVO DI SANITA PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA
Jlusba za zdravstvenu ekologiju, Odjel za zastitu i unapredenje okolisa
rova 23, 52100 Pula, Tel. (052) 529-018, Fax. (052) 529-076, www.zzjziz.hr, ekologija@zzjziz.hr

REZULTATI MJERENJA ANALITICKIH PARAMETARA

Jj Metoda Naziv parametra REZULTAT Mjer.jed. MDK
272 HRN EN 1484:02* TOC 0.69 mg/L
443 HRN EN ISO 9377-2:02* Ugljikovodici (uljni indeks) < 15 ug/L 50
633 HRN ISO 11423-2:02 BTEX (benzen, toluen, etilbenzen i. < 0.60 ug/L

ksileni)

73 St.Meth.3112.B.:17* Ziva (Hg) < 0.02 ug/L 1

75 HRN EN ISO 15586:08* Selen (Se) & 0 ug/L 10
76 HRN EN ISO 15586:08* Srebro (Ag) < 0.3 ug/L 10
502 HRN EN ISO 15586:08* Olovo (Pb) < 0.3 ug/L 10
506 HRN EN ISO 15586:08* Krom - ukupni (Cr) < 1.0 ug/L 50
509 HRN EN ISO 15586:08* Zeljezo (Fe) 16.7 ug/L 200
513 HRN EN ISQ 15586:08* Bakar (Cu) 4.7 ©ug/L 2000
517 HRN TSO 8288:98* Cink (Zn) 23.4 ug/L 3000
521 HRN EN ISO 15586:08* Nikal (N1i) < 10 ug/L 20
525 HRN EN ISO 15586:08*  Kadmij (Cd) <0.1 ug/L 5.0
529 HRN EN ISO 15586:08* Mangan (Mn) < 1.0 ug/L 50
533 HRN EN ISO 15586:08~ Vanadij (V) < 1.0 ug/L 5
536 HRN EN ISO 15586:08* Arsen (As) <1.0 ug/L 10
53% HRN EN ISO 15586:08* Antimon (Sb) <31.5 ug/L 5
545 HRN EN ISO 15586:08* Kobalt (Co) <4.0 ug/L
556 Int.mt.RU 5.4/121,izd.2* Barij (Ba) 29.6 ug/L 700
634 Int.mt.RU 5.4/121,izd.2* Berilij (Be) %0l ug/L
680 Tnt.mt.RU 5.4/127,izd.2 Bor (B) < 100.0 ug/L 1000
329 HRN EN ISO 10304-1:09* MNitrat i mg/L 50
341 HRN EN ISO 10304-1:09* Fluoridi (F-) < 50 ug/L 1500
349 HRN EN ISO 10304-1:09* Kloridi (Cl-) 36 mg/L 250
353 HRN EN ISO 10304-1:09* Sulfati (504--) 16 mg/L 250
354 HRN EN ISO 14911:01* Kalcij (Ca) 120 mg/L
355 HRN EN ISO 14911:01* Kalij (K) ) 1.5 myg/L 12
Obr.5.10/4 izd.26 Rezultati se odnose isklju&ivo na ispitivﬂani uzorak anal.br. 267083 Stranica 3 od
ZVR12021 Mjerna nesigurnost za navedene metode dostupna je na zahtjev u ispitnom laboratoriju.

Nalaz se ne smije umnoZavati bez pismene dozvole NZZJZIZ, niti koristiti u reklamne svrhe.
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Jrova 23, 52100 Pula, Tel. (052) 529-019, FaX. (052) 529-076 www.zzjziz.hr, ekologija@zzjziz.hr
[ Jj Metoda Naziv parametra REZULTAT Mjer.jed. MDK

g R

356 HRN EN ISO 14911:01* Magnezij (Mg} 3.6 mg/L

357 HRN EN IS0 14911:01* Natrij (wa) . 21 mg/L

£15 HRN EN ISO 15061:01* Bromati & 2440 ug/L

616 HRN EN IS0 10304-4:01% Kloriti 188 ug/L

617 HRN EN IS0 10304-4:01* Klorati < 120 ug/L

333 HRN EN ISO 10301:02 Trihalometani ukupno <0 ug/L

405 HRN EN ISO 10301:02* Trikloretilen < 0. ug/L

406 HRN EN ISC 10301:02* Tetrakloretilen < 0.1 ug/L

667 HRN EN ISO 10301:02* Kloroform <0.1 ug/L

568 HRN EN ISO 10301:02* Diklorbrommetan < 0.1 ug/L

669 HRN EN ISO 10301:02% Dibromklormetan 0.1 ug/L

670 HRN EN IS0 10301:02% Bromoform <0.1 ug/L

672 HRN EN IS0 10301:02* 1,2 Dikloretan <1.0 ug/L

674 MRN EM IS0 10301:02 Tri- 1 tetrakloretilen < 0L ug/L

358 HRN IS0 11423-2:02* Benzen < 0.30 ug/L

301 HRN EN ISO 17993:08* Benzo (b) fluoranten < 0,002 ug/L

302 HRN EN ISO 17993:08% Benzo (k) fluoranten < 0.002 ug/L

303 HRN EN ISO 17993:08% Benzo(a)piren < 0,002 ug/L

304 HRN EN ISO 17993:08* Benzo (ghi)perilen < 0.002 ug/L

305 HRN EN ISO 17993:08* Indeno(l,2,3-cd)piren < 0.002 ug/L
d"__fmg__,gg___gg__,gl__,4___#4,__,4J__f4,__r4g__.44___4#__.4,__f44___ﬁ4,_m44___44,__f4,__ -
LEGENDA: MDK - Maksimalno dozvoljene koncentracije prema vajeéim zakonskim propisima.

Voditelj Laboratorija za instrumentalnu
analitiku
Nina Grbac, dipl.ing.preh.tehn.

— I [
Obr.5.10/4 1zd.Z26 Rezultati se odnose iskljucivo na ispitivani uzorak anal.br. 267083 Stranica

Mjerna nesigurnost za navedene metode
Nalaz se ne smije umnofavati bez pismene

ZVR12021

dostupna je na zahtjev u ispitnom laboratoriju.
dozvole NZzJzIZ, niti koristiti u reklamne svrhe.
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NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO TSTARSKE ZUPANLJE -
ISTITUTO FORMATIVO DI SANITA PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA

Odjel za zaititu i unapredenje okolisa
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REZULTATI MJERENJA ANALITICKIH PARAMETARA

Voditel] Laboratcrija za mikrobiclegiju voda i
biolodka ispitivanja voda

(hauutanié

7

Vesna Kauzlarié¢, dipl.ing.biologije

Kraj izvjeséa o ispitivanju

»j Metoda Naziv parametra REZULTAT Mjer.jed. MDK
202 HRN EN IS0 6222:00* Broj bakterija, 22°C/72h 3 br/1 mL 100
338 HRN EN ISO 7899-2:00* Enterokoki 0 br/100 mL 0
557 HRN EN ISO 9308-2:14* Ukupne koliformne bakterije ) 0 br/100 mL 0
619 HRN EN ISO 6222:00* Broj bakterija, 36°C/48h 2 br/1 mL 100
627 HRN EN ISO 14189:16* Clostridium perfringens 0 br/100 mL 0
630 HRN EN ISO 9308-2:14%* Escherichia coli 0 br/100 mL 0
L EGENDA: MDK - Maksimalno dozvoljene koncentracije prema vazecim zakonskim propisima.

Obr.5.10/4 1izd.26

ZVR12021

Rezultati se odnose isklju&ivo na ispiti%ani uzorak anal.br. 267083 Stranica

Mjerna nesigurnost za navedene metode dostupna je na zahtjev u ispitnom laboratoriju.

Nalaz se ne smije umnoZavati bez pismene dozvole NZZJZ1Z,

niti koristiti u reklamne svrhe.

5 od



Analiticko izvjesc¢e broj: 267083 ods AB.07.2022

L]

ZAKLJUCAK

Konacna ocjena: ODGOVARA

Naruciteli: "Vodoved Labin" d.o.o., Slobode 6, Labin
Labin
Lokacija: vyodovodna mresa
Mjerna toc&ka: Labin (KMVL)

Ispitivani pokazatelji uzorka iz ispitnih izvje3c¢a NZZJZIZ i HZJZ ODGOVARAJU
uvjetima propisanim Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize,
monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrodnju te nacéinu
vodenja registra pravnih oscba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe
(NN br. 125/2017, 39/2020).



Republika Hrvatska
Hrvatski zavod za javno zdravstvo
Sluzba za zdravstvenu ekologiju
‘ ! Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu
H ZJ Z Rockefellerova 7, 10 000 Zagreb
e Tel: (01) 46 83 009 | E-mail: vode@hzjz.hr

ISPITNI IZVJESTAJ

Datum: 12.07.2022.

Broj ispitnog izvjestaja: 222639 Oznaka uzorka: 2391/22

Naziv uzorka voda za ljudsku potrodnju, an.br. 267 083, KMVL Labin

Vrsta uzorka: Voda iz razvodnog sustava (spremnici i mreza)

Narugitelj: NAST&VNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ZUPANIJE, Sluzba za zdravstvenu

ekologiju, Nazorova 23, 52100 Pula

Tip zahtjeva: Dopis

Datum dopisa: 23.06.2022.

Uzorkovaolla: Narucitelj Lokacija: KMVL Labin

Broj i datum narudzbenice: 202200000708 od 23.06.2022.

Datum/vrijeme uzorkovanja: 23.06.2022. (12:40) Datum/vrijeme dostave: 24.06.2022. (10:00)

Vrsta ispitivanja: ?r:ae\fil% Szg?tjevu Parametri skupine B i enterovirusi u monitoringu vode za ljudsku potrosnju

Pocetak ispitivanja: 24.06.2022. Kraj ispitivanja: 11.07.2022.
KONACNA OCJENA: SUKLADNO

Voditeljica Odjela za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu
dr.sc. Magdale jevié BoShjak, dipl.ing.

Dostaviti:
1. NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ZUPANIJE, Sluzba za zdravstvenu ekologiju
Nazorova 23, 52100 Pula

Mapomene:

1) Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom.

2) Ispitni izvjestaj rezultat je elektronitke obrade podataka te je punovazedi bez ziga i potpisa.

3) Rezultati ispitivanja odnose se iskljugivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnoZavati bez odobrenja Zavoda.

4) Akreditirane metode nose oznaku ®, a fleksibilno akreditirane F®

) Prilog se nalazi na kraju ispitnog izvjeStaja i nije obuhvaceni podrucjem akreditacije.

) Mjerna nesigurnost je izrazena kao prosirena mjerna nesigumost sa obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, &to predstavlja 95% razinu pouzdanosti.
7) Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.

8) Ako je uzorkovanje proveo HZJZ mjerna nesigumost rezultata obuhvaca i doprinosi nesigurnosti uzorkovanja za sve akreditirane metode.

9) HZJZ se odride odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

5
6

0-SZE-28 Izdanje/Preradba 2/0 Stranica: 1/6



/g izvieStaja: 222639

Oznaka uzorka: 2391/22

Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda | vodoopskrbu
r etak ispitivanja: 24.06.2022,

Kraj ispitivanja; 08.07.2022.
voda za ljudsku potrosnju, an.br. 267 083, KMVL Labin

Naziv uzorka

B : Mjerna o Ocjena
Naziv parametra Metoda Mjerna jedinica Rezultat nesig. MDK ispravnosti
Akrilamid Vlastita metoda ug/L < 0,05 - 0,1 DA
Epiklorhidrin Vlastita metoda VeIl <0,05 - 0,1 DA

s - Vlastita metoda, Oznaka: P-VODE-45,
Vinil klorid L Izdanje: 1/0 pg/L <0,15 - 05 DA

IZJAVA O SUKLADNOSTI:

7ogu | (Tablica 3. i Tablica 4.) Pravilnika o parametrima sukladnosti,

metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za
Ldsku potro$nju te nadinu vodenja registra pravnih osoba koje obavilj

aju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17 i 39/2020).

fema nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrdivanju ocjene sukladnosti temeljem oéitovanja nadleZnog ministarstva (KLASA: 023-
3/18-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).

I2% - maksimalno dozvoljena koncentracija

Voditelj Odsjeka
Jurica Stigli¢, dipling.

E-28 Izdanje/Preradba 2/0 Stranica: 2/6



Jq izvjestaja: 222639

Oznaka uzorka: 2391/22

Odsjek za pesticide

Jetak ispitivanja:

05.07.2022.

Kraj ispitivanja:

11.07.2022.

Naziv uzorka

voda za ljudsku potrodnju, an.br. 267 083, KMVL Labin

Naziv parametra

Metoda

Mjerna jedinica

Rezultat

Mjerna
nesig.

*MDK

Ocjena
ispravnosti

Pesticidi ukupni

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
|zdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

ugiL

<05

0.5

DA

Organoklorirani pesticidi

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., madificirane EPA
525.3, EPA 536

pall

0.5

DA

lzodrin |

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

0

pall

< 0,03

0,1

DA

Organofosforni pesticidi

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

ug/L

<05

0,5

DA

Dimetoat L

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

po/L

<0,03

0.1

DA

Klorfenvinfos |

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

palL

< 0,03

0,1

DA

Klorpirifos ||

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

ug/L

< 0,01

0,1

DA

Klorpirifos-metil L

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/L

<0,03

0,1

DA

Malation =

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pgiL

<0,02

0.1

DA

Ometoat L

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/L

<0,03

0.1

DA

Pirimifos-metil L

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pgiL

<0,03

0.1

DA

Glifosat i

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/L

< 0,03

0.1

DA

Fosetil w

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/L

< 0,05

0.1

DA

Malaokson ]

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

ugiL

<0,03

0,1

DA

Triazini i metaboliti

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/L

<05

0,5

DA

Atrazin | ]

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Mg/l

< 0,01

0,1

DA

Simazin L

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 538

pgiL

<0,04

0.1

DA

Desetil atrazin B

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/L

<0,03

0.1

DA

Deisopropil atrazin ]

Vlastita metada, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/L

< 0,02

0.1

DA

Desetil terbutilazin L

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
|zdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

ug/L

< 0,03

0,1

DA

Desetil deisopropil atrazin

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., madificirane EPA
525.3, EPA 536

HalL

<0,04

0,1

DA

Desetil 2-hidroksi atrazin ¥

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Ho/L

<0,03

0,1

DA

Hidroksi atrazin L]

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., madificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/L

<0,03

0,1

DA
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Ziv parametra

Metoda

Mjerna jedinica

Rezultat

Mjerna
nesig.

*MDK

Ocjena
ispravnosti

Hidroksi simazin u

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
|zdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

ug/l

<0,03

0,1

DA

Hidroksi terbutilazin |

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., maodificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/L

<0,02

0,1

DA

Metribuzin |

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/L

<0,05

0,1

DA

Terbutilazin |

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Hg/L

0,1

DA

Herbicidi i metaboliti

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

g/l

0,5

DA

Bentazon L

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Ha/L

0.1

DA

Bromacil L]

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

wa/l

< 0,01

0,1

DA

Desmetil isoproturon |

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje; 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Hg/iL

< 0,02

0,1

DA

Dikamba

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/L

<0,05

0,1

DA

Dimetenamid-p |}

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., madificirane EPA
525.3, EPA 536

g/l

< 0,01

0,1

DA

Diuron L]

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Mg/l

< 0,02

0.1

DA

2.4-D 5

Vlastita meteda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pall

<0,02

0,1

DA

2,6-diklorobenzamid |

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Hg/L

<0,02

0.1

DA

Izoproturon L

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pgll

<0,01

0,1

DA

Klorotoluron L

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Ho/L

<0,02

0,1

DA

Linuron ]

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

palL

<0,02

0,1

DA

MCPA [

Vliastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

poiL

<0,02

0,1

DA

Mekoprop

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pa/L

< 0,05

0.1

DA

Pendimetalin ||

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/l

< 0,02

0.1

DA

Prosulfokarb L]

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Mg/l

< 0,01

0,1

DA

Fungicidi (ftalmidi,
benzimidazoli,ditiokarbamati,

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., madificirane EPA
525.3, EPA 536

ug/L

<05

0,5

DA

Azoksistrobin ||

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Hg/L

< 0,05

.01

DA

Folpet

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Hg/L

< 0,02

0,1

DA

Mankozeb ||

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Hg/L

<0,03

0,1

DA

Propineb "

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/L

<0,04

0.1

DA

0-SZE-28 |zdanje/Preradba 2/0

Stranica: 4/6




/9 izvjestaja: 222639

Oznaka uzorka: 2391/22

.iv parametra

Metoda

Mjerna jedinica

Rezultat

Mjerna
nesig.

*MDK

Ocjena
ispravnosti

Tebukonazol =

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Hg/L

< 0,02

0,1

DA

Tiofanat-metil L]

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Mg/l

< 0,02

0,1

DA

Kloracetamidi

Vliastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

g/l

0,5

DA

Acetoklor

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

HglL

<0,01

0,1

DA

Acetoklor ESA

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Hg/L

< 0,05

0,1

DA

Acetoklor OXA

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Ha/l

<0,01

0,1

DA

S-metolaklor =

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/L

0,023

0,012

0,1

DA

Metolaklor ESA

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Hg/L

< 0,056

0,1

DA

Metolaklor OXA

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Hg/l

<0,01

0.1

DA

IZJAVA O SUKLADNOSTI:

Masena koncentracija analita odredivanih u uzorku vode u skladu je s maksimalno dopugtenim koncentracijama utvrdenim u Prilogu |
(Tablica 3.) Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrosnju te
nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17 i 39/2020).

Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrdivanju ocjene sukladnosti temeljem otitovanja nadleZnog ministarstva(KLASA: 023-
03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).

“MDK - maksimalno dozvoljena koncentracija

Analiticar:
Maja Reé&i¢ mag.nutr.
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joq izviestaja: 222639 Oznaka uzorka: 2391/22

Odsjek za genetski modificirane organizme (GMO) i procjenu rizika

'éetak ispitivanja: 24.06.2022. Kraj ispitivanja: | 11.07.2022.
* Naziv uzorka voda za ljudsku potro$nju, an.br. 267 083, KMVL Labin
Naziv parametra Metoda Mjerna jedinica Rezultat ':‘:’;’I'; oa |, sg-;jf::su
Enterovirusi RT-PCR broj/5000 mL 0 - - DA
IZJAVA O SUKLADNOSTI:

Uzorak vode s obzirom na ispitane mikrobiologke pokazatelje SUKLADAN je Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize,
monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne
vodoopskrbe (NN br.125/17, 39/20).

Analiticar:
Iva Fioli¢, mag.ing.biotechn.

- KRAJ ISPITNOG IZVJESTAJA -
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